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 Schichtwasserdränage
Dränrohr vollgelocht,
PE d160, I = 2.45 %

Vollrohr zur
Ableitung in Randgraben
PE d160, I = 1.35 %

Anschluss Kabelschacht
PVC DN 150

 Anschlussstutzen
mit Endkappe

 Anschluss Kabelschacht
PVC DN 150

Geplante
Schwachgasbehandlungsanlage
in Containerbauform 20 ft
Gassammelbalken für
Gashauptleitungen

Geplante Schwerlastplatten
als Fundament für Container
2,00 m x 2,00 m

Strom (Leerrohr DN 110)
Nahwärme (32+32/111)
Datenkabel (Leerrohr DN 110)

P01

Stellplatz für
Wartungsfahrzeuge

Kondensatschacht
DN 1500

 OK = 560,12

Umbau der Gassammelstation:
Neubau Gassammelbalken
Austausch der Plattenschieber
durch Membranventile
Querschnittsreduzierung auf DA 50

Umbau der Gassammelstation:
Neubau Gassammelbalken
Austausch der Plattenschieber
durch Membranventile
Querschnittsreduzierung auf DA 50

Umbau der Gassammelstation:
Neubau Gassammelbalken
Austausch der Plattenschieber
durch Membranventile
Querschnittsreduzierung auf DA 50

Umbau der Gassammelstation:
Neubau Gassammelbalken
Austausch der Plattenschieber
durch Membranventile
Querschnittsreduzierung auf DA 50

GB 1.2
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Müllumladestation

Rückbau der bestehenden
Verdichterstation und der Gasfackel

←
20

,0
 %

 G
ef

äl
le

PLANUNGSGRUNDLAGE:

PLANINHALT: GEZEICHNET: DATUM:

PLANNUMMER: ANLAGE:

GEPRÜFT: DATUM:

ENTWURFSVERFASSER:VORHABENSTRÄGER:

Passau

PROJEKTNUMMER:INDEX:

DATUMORT

FUNDSTELLE: PLANGRÖSSE: x = m2

MASSSTAB:

m m

DATUM UNTERSCHRIFT

COPLAN AG
Steinbachstraße 60
D-94036 Passau
Tel.: +49 (851) 501969 - 0
Fax: +49 (851) 501969 - 40
passau@coplan-online.de

Deponie Baumgartner Bogen
Erneuerung der Schwachgasanlage und Sanierung
der Gaserfassung zur In-situ Stabilisierung

Genehmigungsplanung

Maßnahmenplan
Mansour Ghafori 08-2023

Julian Kramer 08-2023

WU-GP-MNP01 34753 1:500 02

Landratsamt Erding
Alois-Schießl-Platz 2
85435 Erding

UNTERSCHRIFT
25.08.2023

0,97 0,594 0,58

V:\Projekte\Erding_LRA\34753_Dep_Baumgartner_Insitu_Stabilisierung\0500\0530\WU-VP-MNP01a.dwg



Höhenschichtlinien, OK Rekultivierung

Oberflächenwassergraben

Schwerlastplatten als Fundament

Sickerwasserkontrollschacht mit Deckel- und Sohlhöhe

Schacht für Kameraeinführung

Legende zum Lageplan 

Setzungspegel

Mastleuchte

Schaltkasten

GB4.3 Gasbrunnen

Gaskondensatschacht
GKS 2

Gasregelstation
GRS 2

Oberflächenwasserkanal, Durchlass für Oberflächenwasser

Oberflächenwasserschacht 

S=550.54
D=558.42
S 07

KS 18

P 02 Grundwasserpegel

Sickerwasserkanal

SP XX
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Abgrenzung Bauabschnitte
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Geplante Nahwärmeleitung (32+32/111)
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Geplantes Datenkabel DN 110
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Regenrückhaltebecken mit Trockenwetterrinne Volumen mind. 364m³
Einstauhöhe: 1,60m angeschlossene Fläche: 1,18ha Überschreitungshäufigkeit: n = 0,2 siehe Berechnung nach A 117
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Legende zum Lageplan 
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Geplante Nahwärmeleitung (32+32/111)
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Geplantes Datenkabel DN 110
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 Schichtwasserdränage
Dränrohr vollgelocht,
PE d160, I = 2.45 %

Vollrohr zur
Ableitung in Randgraben
PE d160, I = 1.35 %

Anschluss Kabelschacht
PVC DN 150

 Anschlussstutzen
mit Endkappe

 Anschluss Kabelschacht
PVC DN 150

Geplante
Schwachgasbehandlungsanlage
in Containerbauform 20 ft
Gassammelbalken für
Gashauptleitungen

Geplante Schwerlastplatten
als Fundament für Container
2,00 m x 2,00 m

Strom (Leerrohr DN 110)
Nahwärme (32+32/111)
Datenkabel (Leerrohr DN 110)

P01

Stellplatz für
Wartungsfahrzeuge

Kondensatschacht
DN 1500

 OK = 560,12

Umbau der Gassammelstation:
Neubau Gassammelbalken
Austausch der Plattenschieber
durch Membranventile
Querschnittsreduzierung auf DA 50

Umbau der Gassammelstation:
Neubau Gassammelbalken
Austausch der Plattenschieber
durch Membranventile
Querschnittsreduzierung auf DA 50
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Neubau Gassammelbalken
Austausch der Plattenschieber
durch Membranventile
Querschnittsreduzierung auf DA 50
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Neubau Gassammelbalken
Austausch der Plattenschieber
durch Membranventile
Querschnittsreduzierung auf DA 50
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Höhenschichtlinien, OK Rekultivierung

Oberflächenwassergraben

Schwerlastplatten als Fundament

Sickerwasserkontrollschacht mit Deckel- und Sohlhöhe

Schacht für Kameraeinführung

Legende zum Lageplan 

Setzungspegel

Mastleuchte

Schaltkasten

GB4.3 Gasbrunnen

Gaskondensatschacht
GKS 2

Gasregelstation
GRS 2

Oberflächenwasserkanal, Durchlass für Oberflächenwasser

Oberflächenwasserschacht 

S=550.54
D=558.42
S 07

KS 18

P 02 Grundwasserpegel

Sickerwasserkanal

SP XX
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Abgrenzung Bauabschnitte
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Bestehende Gassammelleitung

Rückbau der bestehenden Gassammelleitung

Geplante Stromleitung DN 110 (unterirdisch)

Geplante Nahwärmeleitung (32+32/111)

Gasleitung

Geplantes Datenkabel DN 110
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Regenrückhaltebecken mit Trockenwetterrinne Volumen mind. 364m³
Einstauhöhe: 1,60m angeschlossene Fläche: 1,18ha Überschreitungshäufigkeit: n = 0,2 siehe Berechnung nach A 117

bei Druckhöhe 1,6 m Einstauhöhe im Becken = 1,60m Notüberlauf über separate 7-zeilige Granitrinne

best. Sickerwasser- kontrollschacht Ø2,0m
S13
D: 559,23
S: 552,17

best. Sickerwassersammelsystem der Deponie Entsorgung über Industriekläranlagen

best. Wasserleitung
DN100

Einf
üg

e-

pu
nk

t

1:1,5

1:1
,5

Tr
oc

ke
nw

ett
er

rin
ne

Sc
ho

tte
rra

se
n

55
7.

70

Hö
he

Au
sla

uf
55

5,
67

Ti
ef

e
bis

80
cm

55
7.

60

Notüberlauf
7-zlg-Granitrinne

Wasser- bausteine

Ei
ng

rif
fsb

er
eic

hEi
ng

rü
nu

ng
&

Ei
nz

äu
nu

ng

Sa
atg

utm
att

en

55
5.

73

55
8.

60

Einf
üg

e-

pu
nk

t

Revisions- schacht Ø 1,0m

Straßen- ablauf DN150
Straßen- ablauf DN150

3x
DN150

Kabelschacht
(min. 0,8m x 0,8m)

2x
DN150

2x
DN150 DN150

DN100

DN100

DN100

Hausein- führung

Kabelschacht

in Dachstütze hoch
2x DN100

Lichtmast
12m

Ka
be

lsc
ha

ch
t

(m
in.

 0,
8m

 x 
0,8

m)

DN100

DN
10

0

DN
10

0

Lichtmast

12m

Hausein- führung

DN150

in Dachstütze
hoch

Vers
org

un
gs

pu
nk

t

Waa
ge

für BMA (FSD; FSE;
Blitzleuchte)

DN250

561,40

Versorgungs-
punkt Tor Süd

Zählerverteilung
an Trafostation

Versorgungspunkt

Dach (an Stütze hoch)

Lichtmast 12m

in Dachstütze hoch

Ve
rs

or
gu

ng
sp

un
kt

W
aa

ge

2x DN100

D
N

50

Lichtmast 12m

2x DN100

Lichtmast 12m

Lichtmast 12m

2x DN100

D
N

50

Versorgungspunkt
Tor Nord

561,48

DN250

D
N

150

Revisions- schacht Ø 1,0m
561,22

RS 558,80

Regenfallrohr

DN100
Entwässerungsrinne D400R16

D
N

150

Regenfallrohr

DN100
R15

D
N

150

DN200

DN250

Regenfallrohr

DN100
R14

D
N

150

Regenfallrohr

DN100
R13

D
N

150

Regenfallrohr

DN100
R12

Revisions- schacht Ø 1,0m

Gefälle 0,7%

Straßenablauf DN150
DN300

RS 558,40

Straßen-
ablauf
DN150

DN250
DN200

RS 560,99

D
N

10
0

D
N

10
0

Revisionsschacht

Ø 1,0m

mit Durchflussmessung

(Kippzähler)

RS 559,76

DN150

DN150

RS 560,02

GW

GW

Lichtmast 12m

D
N

10
0

Entleerung im Winter

über Werkstatt

GW-Anschluss

Entleerung im Winter

über Werkstatt

GW-Anschluss

Regenfallrohr
DN100
Rinne

Kanalanschluss

DN150 zur Kläranlage
561,22

Entl. DN150

DN150

R
S 560,00

R
S 559,98

1

2

Entl. Kläranlage DN100 über Dach

D
N

10
0

Hauseinführung

im Flur

R8

R
S 559,82

11

DN15
0

R11
Regenfallrohr

DN100

RS 559,36
RS 559,72

D
N

150

R
inne

Revisions- schacht Ø 1,0mR
S 

56
0,

64
56

1,
90

Rinne

Revisions- schacht Ø 1,0m

O
FH

GW

R
S 

55
9,

80

DN250

RS 559,46

Regenfallrohr DN100

DN100

50

DN150

Grundleitungs- anschluss DN100
neu
Wasser- leitung

D
N

15
0

56
2,

38

DN
50

2x DN150

Löschwasserbehälter LW80

Fabrikat: M
all

Nenninhalt 80m³

Abmessung: 9.0x6.0m

Tiefe: 3,275m
Wassertiefe: 2,00m

OK Deckel: 561,22

OK Behälter: 560,75

RS 557,64

RS 557,72

RS 561,50

RS 560,64

RS 560,99

RS 560,94

DN
15

0P
E

RS 560,89

RS 561,50

DN150 DN150

DN
15

0

DN200

WZ 3x DN150

OFH

best. Wasserleitung
DN100

best. Wasserleitung
DN100

Oberflurhydrant und Wasserhahn durchschleifen

Oberflurhydrant und Wasserhahn durchschleifen

Wasserhahn ohne Zähler

DN250

2. BA
Nord

1. BA
Süd

RS 560,15

Zu
lau

f

R10Regenfallrohr
DN100

DN15
0

DN150

RS 560,02

RS 
56

0,1
4

Notüberlauf

Lüftungsrohr
Saugrohr

Straßenablauf

DN150

D
N

150

Zauntor, 2-flügelig

S=
55

4.4
9

D=
56

2.8
6

S 
1

S=
55

7.7
8

D=
55

9.2
8

KS
 13

Au
sla

uf
 =

 5
61
.25

S=
??

?
D=

56
2.1

6
KS

10
7

S=
??

?
D=

56
2.1

2
KS

10
8

Au
sla

uf
 =

 5
61
.88

Au
sla

uf
 =

 5
91
.85

S=
55

9.5
3

D=
56

0.0
4

OF
W 

02

OK
 =

 5
60

.21
St

ra
ße

ne
inl

au
f

S=
55

9.6
6

D=
56

2.7
6

KS
 U

LS
t

SP
 1

3
56

5.
29

SP
 7

56
9.

45

SP
 1

56
8.

75

Dr
än

_S
1

PE
H

D
 d

 2
25

PEHD d 225

PEHD d 90

PEHD d 90

PEHD d 90

PE
HD

 d
 9

0

PEHD d 90

PEHD d 90

PE
H

D
 d

 9
0

S=
56

1.5
2

D=
56

2.5
2

S=
55

9.5
8

D=
56

0.3
9

OF
W 

01

S=
55

2.1
7

D=
55

9.1
7

S 
13

Gefälle 1,4 % →

Gefälle 5,0 % →

S=
 5

61
,0

0

Gefälle 20,2 % →

S=
56

0.9
8

D=
56

2.4
8

GK
S 

1

U
m

ba
u 

de
r G

as
sa

m
m

el
st

at
io

n:
Au

st
au

sc
h 

de
r P

la
tte

ns
ch

ie
be

r
du

rc
h 

M
em

br
an

sc
hi

eb
er

Er
ne

ue
ru

ng
 P

ro
be

na
hm

ev
en

til
am

 S
am

m
el

ba
lk

en

G
ep

la
nt

e 
Sc

hw
ac

hg
as

be
ha

nd
lu

ng
sa

nl
ag

e
in

 C
on

ta
in

er
ba

uf
or

m
 2

0 
ft

G
as

sa
m

m
el

ba
lk

en
 fü

r G
as

ha
up

tle
itu

ng
en

G
ep

la
nt

e 
Sc

hw
er

la
st

pl
at

te
n

al
s 

Fu
nd

am
en

t f
ür

 C
on

ta
in

er
2,

00
 m

 x
 2

,0
0 

m

Be
st

eh
en

de
 M

ül
lu

m
la

de
st

at
io

n

Zu
rü

ck
ge

ba
ut

es
 B

H
KW

 O
K 

= 
56

0,
12

P0
1

St
el

lp
la

tz
 fü

r W
ar

tu
ng

sf
ah

rz
eu

ge

Ko
nd

en
sa

ts
ch

ac
ht

 D
N

 1
50

0

U
m

ba
u 

de
r G

as
sa

m
m

el
st

at
io

n:
Au

st
au

sc
h 

de
r P

la
tte

ns
ch

ie
be

r
du

rc
h 

M
em

br
an

sc
hi

eb
er

Gefälle 1,4 % →

R
üc

kb
au

 d
er

 b
es

te
he

nd
en

Ve
rd

ic
ht

er
st

at
io

n 
un

d 
de

r G
as

fa
ck

el

G
R

S 
1

G
R

S 
3

S=
 5

59
,2

0

Gefälle 5,0 % →

S=
 5

57
,8

0

Gefälle 1,4 % →
Gefälle 1,4 % →

Gefälle 1,4 % →

Gefälle 1,4 % →

S=
 5

56
,5

6

S=
 5

57
,2

9

Ko
nd

en
sa

ts
ch

ac
ht

 D
N

 1
50

0
D

= 
55

9,
60

   
S=

 5
56

,4
5

So
hl

e 
Sc

ha
ch

t 5
55

,8
5

←1,4 % Gefälle

Gefälle 1,4 % →

S=
 5

58
,0

8

S=
 5

57
,3

6

S=
 5

56
,7

5

S=
 5

58
,0

8

An
sc

hl
us

s 
Ka

be
ls

ch
ac

ht
PV

C
 D

N
 1

50

 A
ns

ch
lu

ss
st

ut
ze

n
m

it 
En

dk
ap

pe

←20,0 % Gefälle

PLANUNGSGRUNDLAGE:

PLANINHALT: GEZEICHNET: DATUM:

PLANNUMMER: ANLAGE:

GEPRÜFT: DATUM:

ENTWURFSVERFASSER:VORHABENSTRÄGER:

Passau

PROJEKTNUMMER:INDEX:

DATUMORT

FUNDSTELLE: PLANGRÖSSE: x = m2

MASSSTAB:

m m

DATUM UNTERSCHRIFT

COPLAN AG
Steinbachstraße 60
D-94036 Passau
Tel.: +49 (851) 501969 - 0
Fax: +49 (851) 501969 - 40
passau@coplan-online.de

Deponie Baumgartner Bogen
Erneuerung der Schwachgasanlage und Sanierung
der Gaserfassung zur In-situ Stabilisierung

Genehmigungsplanung

Lageplanausschnitt
Mansour Ghafori 08-2023

Julian Kramer 08-2023

WU-GP-LP01 34753 1:200 3

Landratsamt Erding
Alois-Schießl-Platz 2
85435 Erding

UNTERSCHRIFT
25.08.2023

1,54 0,594 0,91

V:\Projekte\Erding_LRA\34753_Dep_Baumgartner_Insitu_Stabilisierung\0500\0540\WU-VP-MNP01a.dwg



559,40

559,00

559,80

560,20

DN250

Waage

Waage

564,86

Graben 561,30
562,28

564,86

563,40

562,40

563,40

562,70

562,70

562,14

562,32

562,70

56
2,1

4

56
0,

46

559,60

559,62

559,60

Zulauf RS 557,47

559,30

559,20

559,23

559,43

559,60

Graben 559,50

560,40

560,00

559,60

teilweise Rohr / te
ilweise Graben

563,40 = ±0,00

Tankfläche

562,48

559,12teilweise Rohr / teilweise Graben

Ausgußbecken

UG

best. Sickerwasser- kontrollschacht Ø2,0m
S13
D: 559,23
S: 552,17

Einf
üg

e-

pu
nk

t

1:1,5

1:1
,5

Tr
oc

ke
nw

ett
er

rin
ne

Sc
ho

tte
rra

se
n

55
7.

70

Hö
he

Au
sla

uf
55

5,
67

Ti
ef

e
bis

80
cm

55
7.

60

Notüberlauf
7-zlg-Granitrinne

Wasser- bausteine

Ei
ng

rif
fsb

er
eic

hEi
ng

rü
nu

ng
&

Ei
nz

äu
nu

ng

Sa
atg

utm
att

en

55
5.

73

55
8.

60

Einf
üg

e-

pu
nk

t

DN250

561,40

561,48

561,22

GW

GW

561,22

D
N

10
0

56
1,

90

O
FH

GW

DN100

50

56
2,

38

WZ

OFH

2. BA
Nord

1. BA
Süd

Zauntor, 2-flügelig

S=
55

4.4
9

D=
56

2.8
6

S 
1

S=
55

7.7
8

D=
55

9.2
8

KS
 13

S=
55

9.6
6

D=
56

2.7
6

KS
 U

LS
t

SP
 1

3
56

5.
29

SP
 7

56
9.

45

SP
 1

56
8.

75

Dr
än

_S
1

PE
H

D
 d

 2
25

PEHD d 225

PEHD d 90

PEHD d 90

PEHD d 90

PE
HD

 d
 9

0

PEHD d 90

PEHD d 90

PE
H

D
 d

 9
0

S=
56

1.5
2

D=
56

2.5
2

S=
55

2.1
7

D=
55

9.1
7

S 
13

Gefälle 1,4 % →

Gefälle 5,0 % →

S=
 5

61
,0

0

Gefälle 20,2 % →

S=
56

0.9
8

D=
56

2.4
8

GK
S 

1

U
m

ba
u 

de
r G

as
sa

m
m

el
st

at
io

n:
Au

st
au

sc
h 

de
r P

la
tte

ns
ch

ie
be

r
du

rc
h 

M
em

br
an

sc
hi

eb
er

Er
ne

ue
ru

ng
 P

ro
be

na
hm

ev
en

til
am

 S
am

m
el

ba
lk

en

G
ep

la
nt

e 
Sc

hw
ac

hg
as

be
ha

nd
lu

ng
sa

nl
ag

e
in

 C
on

ta
in

er
ba

uf
or

m
 2

0 
ft

G
as

sa
m

m
el

ba
lk

en
 fü

r G
as

ha
up

tle
itu

ng
en

G
ep

la
nt

e 
Sc

hw
er

la
st

pl
at

te
n

al
s 

Fu
nd

am
en

t f
ür

 C
on

ta
in

er
2,

00
 m

 x
 2

,0
0 

m

Be
st

eh
en

de
 M

ül
lu

m
la

de
st

at
io

n

Zu
rü

ck
ge

ba
ut

es
 B

H
KW

 O
K 

= 
56

0,
12

P0
1

St
el

lp
la

tz
 fü

r W
ar

tu
ng

sf
ah

rz
eu

ge

Ko
nd

en
sa

ts
ch

ac
ht

 D
N

 1
50

0

U
m

ba
u 

de
r G

as
sa

m
m

el
st

at
io

n:
Au

st
au

sc
h 

de
r P

la
tte

ns
ch

ie
be

r
du

rc
h 

M
em

br
an

sc
hi

eb
er

Gefälle 1,4 % →

R
üc

kb
au

 d
er

 b
es

te
he

nd
en

Ve
rd

ic
ht

er
st

at
io

n 
un

d 
de

r G
as

fa
ck

el

G
R

S 
1

G
R

S 
3

S=
 5

59
,2

0

Gefälle 5,0 % →

S=
 5

57
,8

0

Gefälle 1,4 % →
Gefälle 1,4 % →

Gefälle 1,4 % →

Gefälle 1,4 % →

S=
 5

56
,5

6

S=
 5

57
,2

9

Ko
nd

en
sa

ts
ch

ac
ht

 D
N

 1
50

0
D

= 
55

9,
60

   
S=

 5
56

,4
5

So
hl

e 
Sc

ha
ch

t 5
55

,8
5

←1,4 % Gefälle

Gefälle 1,4 % →

S=
 5

58
,0

8

S=
 5

57
,3

6

S=
 5

56
,7

5

S=
 5

58
,0

8

←20,0 % Gefälle

Höhenschichtlinien, OK Rekultivierung

Oberflächenwassergraben

Schwerlastplatten als Fundament

Sickerwasserkontrollschacht mit Deckel- und Sohlhöhe

Schacht für Kameraeinführung

Legende zum Lageplan 
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